ПЕРЕЧЕНЬ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЗСК» 

НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

	№ п/п
	Наименование точек поставки, определяющих границы зоны деятельности

	
	Наименование, номер ПС
	Номер ячейки
	Точка поставки

	г. Заринск

	1
	ПС 110/35/10 "Городская" №3
	Яч.2
	Клеммы подключения кабелей Л-3-2 в ячейке 10кВ №2 ПС - 110/35/10 «Город» №3

	2
	ПС 110/35/10 "Городская" №3
	Яч.4
	Клеммы подключения кабелей Л-3-4 в ячейке 10кВ №4 ПС - 110/35/10 «Город» №3

	3
	ПС 110/35/10 "Городская" №3
	Яч.6
	Клеммы подключения кабелей Л-3-6 в ячейке 10кВ №6 ПС - 110/35/10 «Город» №3

	4
	ПС 110/35/10 "Городская" №3
	Яч.10
	Клеммы подключения кабелей Л-3-10 в ячейке 10кВ №10 ПС - 110/35/10 «Город» №3

	5
	ПС 110/35/10 "Городская" №3
	Яч.17
	Клеммы подключения кабелей Л-3-17 в ячейке 10кВ №17 ПС - 110/35/10 «Город» №3

	6
	ПС 110/35/10 "Городская" №3
	Яч.22
	Клеммы подключения кабелей Л-3-22 в ячейке 10кВ №22 ПС - 110/35/10 «Город» №3

	7
	ПС 110/35/10 "Городская" №3
	Яч.23
	Клеммы подключения кабелей Л-3-23 в ячейке 10кВ №23 ПС - 110/35/10 «Город» №3

	8
	ПС 110/35/10 "Городская" №3
	Яч.24
	Клеммы подключения кабелей Л-3-24 в ячейке 10кВ №24 ПС - 110/35/10 «Город» №3

	9
	ПС 110/10 "Кокс" №6
	Яч.2
	Клеммы подключения кабелей Л-6-2 в ячейке 10кВ №2 ПС - 110/10 "Кокс" №6

	10
	ПС 110/10 "Кокс" №6
	Яч.3
	Клеммы подключения кабелей Л-6-3 в ячейке 10кВ №3 ПС - 110/10 "Кокс" №6

	11
	ПС 110/10 "Кокс" №6
	Яч.4
	Клеммы подключения кабелей Л-6-4 в ячейке 10кВ №4 ПС - 110/10 "Кокс" №6

	12
	ПС 110/10 "Кокс" №6
	Яч.11
	Клеммы подключения кабелей Л-6-11 в ячейке 10кВ №11 ПС - 110/10 "Кокс" №6

	13
	ПС 110/10 "Кокс" №6
	Яч. 20
	Клеммы подключения кабелей Л-6-20 в ячейке 10кВ №20 ПС - 110/10 "Кокс" №6

	14
	ПС 110/10 "Кокс" №6
	Яч.21
	Клеммы подключения кабелей Л-6-21 в ячейке 10кВ №21 ПС - 110/10 "Кокс" №6

	15
	ПС 110/10 "Кокс" №6
	Яч.22
	Клеммы подключения кабелей Л-6-22 в ячейке 10кВ №22 ПС - 110/10 "Кокс" №6

	16
	ПС 110/10 "Кокс" №6
	Яч.23
	Клеммы подключения кабелей Л-6-23 в ячейке 10кВ №23 ПС - 110/10 "Кокс" №6

	17
	ПС 35/10 "Заринская" №70
	Яч.1
	Клеммы подключения кабельных вводов отходящей ВЛ-10кВ Л-70-1 в ячейке №1 КРУ-10кВ ПС - 35/10 "Заринская" №70

	18
	ПС 35/10 "Заринская" №70
	Яч.5
	Соединители проходных изоляторов КРУ-10 кВ ячейки №5 в сторону отходящей ВЛ-10 кВ Л-70-5

	19
	ПС 35/10 "Заринская" №70
	Яч.10
	Соединители проходных изоляторов КРУ-10 кВ ячейки №10 в сторону отходящей ВЛ-10 кВ Л-70-10

	20
	ПС 35/10 "Заринская" №70
	Яч.16
	Клеммы подключения кабельных вводов отходящей ВЛ-10кВ Л-70-16 в ячейке №16 КРУ-10кВ ПС - 35/10 "Заринская" №70

	21
	ПС 35/10 "Чумыш" №76
	Яч.5
	Клеммы подключения кабельных вводов отходящей ВЛ 10кВ Л-76-5 в ячейке 10кВ: №5 ПС - 35/10 "Чумыш" №76

	22
	ПС 35/10 "Чумыш" №76
	Яч.6
	Клеммы подключения кабельных вводов отходящей ВЛ 10кВ Л-76-6 в ячейке 10кВ: №6 ПС - 35/10 "Чумыш" №76

	23
	ПС 35/10 "Чумыш" №76
	Яч.13
	Клеммы подключения кабельных вводов отходящей ВЛ 10кВ Л-76-13 в ячейке 10кВ: №13 ПС - 35/10 "Чумыш" №76

	24
	ПС 35/10 "Чумыш" №76
	Яч.14
	Клеммы подключения кабельных вводов отходящей ВЛ 10кВ Л-76-14 в ячейке 10кВ: №14 ПС - 35/10 "Чумыш" №76

	25
	ПС 35/10 "Чумыш" №76
	Яч.15
	Клеммы подключения кабельных вводов отходящей ВЛ 10кВ Л-76-15 в ячейке 10кВ: №15 ПС - 35/10 "Чумыш" №76

	с. Кытманово, Кытмановский район

	26
	ПС 110/10 "Кытмановская" №59
	Яч.1
	Соединители проходных изоляторов КРУН -10кВ ячейки 10 кВ №1 в сторону отходящей ВЛ-10кВ Л-59-1 ПС - 110/10 "Кытмановская" №59

	27
	ПС 110/10 "Кытмановская" №59
	Яч.7
	Соединители проходных изоляторов КРУН -10кВ ячейки 10 кВ №7 в сторону отходящей ВЛ-10кВ Л-59-7 ПС - 110/10 "Кытмановская" №59

	с. Залесово, Залесовский район

	28
	ПС 35/10 "Залесовская" №71
	Яч.1
	Соединители проходных изоляторов КРУ -10кВ ячейки 10 кВ №1 в сторону отходящей ВЛ-10кВ Л-71-1 ПС - 35/10 "Залесовская" №71

	29
	ПС 35/10 "Залесовская" №71
	Яч.5
	Соединители проходных изоляторов КРУ -10кВ ячейки 10 кВ №5 в сторону отходящей ВЛ-10кВ Л-71-5 ПС - 35/10 "Залесовская" №71

	30
	ПС 35/10 "Залесовская" №71
	Яч.6
	Соединители проходных изоляторов КРУ -10кВ ячейки 10 кВ №6 в сторону отходящей ВЛ-10кВ Л-71-6 ПС - 35/10 "Залесовская" №71

	с. Тогул, Тогульский район

	31
	ПС 110/10 "Тогульская" №58
	Яч.14
	Соединители проходных изоляторов КРУН 10кВ ячейки №14 в сторону ВЛ-10кВ Л-58-3

	32
	ПС 110/10 "Тогульская" №58
	Яч.18
	Соединители проходных изоляторов КРУН 10кВ ячейки №18 в сторону ВЛ-10кВ Л-58-5

	ст. Тягун, Заринский район

	33
	ЭЧЭ №406 220/27,5/10 "Тягун"
	Яч.3
	Болтовые зажимы клемм подключения кабельных вводов ВЛ-10 кВ Фидер 3-10 в ячейке № 3 ЗРУ 10 кВ ЭЧЭ-406

	34
	ЭЧЭ №406 220/27,5/10 "Тягун"
	Яч. 4
	Болтовые зажимы клемм подключения кабельных вводов ВЛ-10 кВ Фидер 4-10 в ячейке № 4 ЗРУ 10 кВ ЭЧЭ-406

	35
	ЭЧЭ №406 220/27,5/10 "Тягун"
	Яч.2
	Болтовые зажимы клемм подключения кабельных вводов ВЛ-10 кВ Фидер 2-10 в ячейке № 2 ЗРУ 10 кВ ЭЧЭ-406

	ст. Голуха, Заринский район

	36
	ПС 35/10 «Смазневская» № 74
	яч.4, ВЛ 10 кВ Л-74-4, опора 118-6
	Контактные соединения шлейфов РЛНД Р-74-4-8 на опоре № 118-6 ВЛ -10 кВ Л 74-4

	с. Каменушка, Заринского района

	37
	ПС 35/10 «Хмелёвская»
	Яч.№8
	Плашечные зажимы подключения шлейфов отходящей ВЛ-10 кВ на опоре № 127 ВЛ-10 кВ  л 77-8

	38
	ПС 35/10 «Хмелёвская»
	Яч.№8
	Плашечные зажимы подключения шлейфов отходящей ВЛ-10 кВ на опоре № 110 ВЛ-10 кВ   л 77-8

	39
	ПС 35/10 «Хмелёвская»
	Яч.№8
	Плашечные зажимы подключения шлейфов отходящей ВЛ-10 кВ на опоре № 1-2 ВЛ-10 кВ   л 77-8

	г. Заринск

	40
	ПС 35/10 "Шпагинская" №75
	яч.1, ВЛ 10 кВ Л-75-1, опора 471
	Контактные соединения шлейфов РЛНД Р-75-1-9 с ВЛ-10 кВ Л-75-1, установленного на опоре №471 ВЛ-10кВ Л-75-1

	ст. Аламбай, Заринский район

	41
	ЭЧЭ №406 220/27,5/10 "Тягун"
	ДПР-2, КТП-1
	Болтовые зажимы клемм подключения кабелей 0.4 кВ к опорным изоляторам силового трансформатора ТМ-400 кВА, установленного в КТП-1

	42
	ЭЧЭ №406 220/27,5/10 "Тягун"
	ДПР-2, КТП-2
	Болтовые зажимы клемм подключения кабелей 0.4 кВ к опорным изоляторам силового трансформатора ТМ-250 кВА, установленного в КТП-2

	Первомайский район, Алтайский край, с. Санниково

	43
	ПС35/10 «Санниковская»     № 35
	Яч.№13
	Плашечные зажимы подключения шлейфов отходящей ВЛ-10 кВ на опоре № 208 ВЛ-10 кВ  л 35-3

	44
	ПС35/10 «Санниковская»     № 35
	Яч.№13
	Отходящая КЛ-10 кВ от оп.40

	Примерно в 5420 м по направлению на юг от ориентира Алтайский край,
Первомайский район, с. Фирсово

	45
	ПС35/10 «Санниковская»     № 35
	Яч.№3
	Плашечные зажимы подключения шлейфов отходящей ВЛ-10 кВ на опоре № 5  ВЛ-10 кВ     л 35-3

	г. Новоалтайск, микрорайон «Рассвет-2»

	46
	ПС 110/35/10 «Новоалтайская» № 29
	Яч.№ 15
	Кабельные  наконечники КЛ-10 кВ  в  ячейках 10 кВ ,  № 43

	47
	ПС 110/35/10 «Новоалтайская» № 29
	Яч.№ 43
	Кабельные  наконечники КЛ-10 кВ  в  ячейках 10 кВ ,  № 15

	Первомайский район, Алтайский край, п.Солнечный

	48
	ПС35/10 «Санниковская»     № 35
	ВЛ-10кВ Л-35-16, опора №27-3
	Плашечные зажимы на опоре №27-3 Л-35-16

	г. Новоалтайск, НЗЖБИ

	49
	ПС 220/110/35 «Чесноковская»
	ВЛ-35 кВ ЧА-317
	На узлах крепления натяжных гирлянд изоляторов на отпаечной опоре №3 ВЛ-35 кВ ЧА-317

	50
	ПС 220/110/35 «Чесноковская»
	ВЛ-35 кВ ЧА-318
	На узлах крепления натяжных гирлянд изоляторов на отпаечной опоре №3 ВЛ-35 кВ ЧА-318

	г. Барнаул, мкр. Серебрянный Бор

	51
	ПС35/6 «Краевая больница» №14
	ТП-30-1 6/0,4 кВ Ф №1
	Болтовое соединение отходящих кабельных линий

	52
	ПС35/6 «Краевая больница» №14
	ТП-30-1 6/0,4 Кв Ф №3
	Болтовое соединение отходящих кабельных линий

	53
	ПС35/6 «Краевая больница» №14
	ТП-30-1 6/0,4 Кв Ф №9
	Болтовое соединение отходящих кабельных линий

	54
	ПС35/6 «Краевая больница» №14
	ТП-30-1 6/0,4 Кв Ф №13
	Болтовое соединение отходящих кабельных линий

	55
	ПС35/6 «1 Подъём» №21
	ТП-30-2 6/0,4 кВ Ф №1
	Болтовое соединение отходящих кабельных линий

	56
	ПС35/6 «1 Подъём» №21
	ТП-30-2 6/0,4 кВ Ф №3
	Болтовое соединение отходящих кабельных линий

	57
	ПС35/6 «1 Подъём» №21
	ТП-30-2 6/0,4 кВ Ф №4
	Болтовое соединение отходящих кабельных линий

	58
	ПС35/6 «1 Подъём» №21
	ТП-30-2 6/0,4 кВ Ф №6
	Болтовое соединение отходящих кабельных линий

	59
	ПС35/6 «1 Подъём» №21
	ТП-30-2 6/0,4 кВ Ф №7
	Болтовое соединение отходящих кабельных линий

	60
	ПС35/6 «1 Подъём» №21
	ТП-30-2 6/0,4 кВ Ф №8
	Болтовое соединение отходящих кабельных линий

	61
	ПС35/6 «1 Подъём» №21
	ТП-30-2 6/0,4 кВ Ф №9
	Болтовое соединение отходящих кабельных линий

	62
	ПС35/6 «1 Подъём» №21
	ТП-30-2 6/0,4 кВ Ф №10
	Болтовое соединение отходящих кабельных линий

	63
	ПС35/6 «1 Подъём» №21
	ТП-30-2 6/0,4 кВ Ф №11
	Болтовое соединение отходящих кабельных линий

	64
	ПС35/6 «1 Подъём» №21
	ТП-30-2 6/0,4 кВ Ф №12
	Болтовое соединение отходящих кабельных линий

	65
	ПС35/6 «1 Подъём» №21
	ТП-30-2 6/0,4 кВ Ф №15
	Болтовое соединение отходящих кабельных линий

	66
	ПС35/6 «1 Подъём» №21
	ТП-30-2 6/0,4 кВ Ф №16
	Болтовое соединение отходящих кабельных линий

	г. Бийск

	67
	ПС35/6 «Трофимовская» №34
	ВЛ-35кВ БиКЗ
	Контакты присоединения шлейфов на опоре №4

	68
	ГПП-3 
	ГПП-3 РУ-6кВ яч.12
	Болтовое соединение провода ВЛ 6кВ и аппаратного зажима проходного изолятора ГПП-3 ЗРУ 35 кВ

	69
	ПС-3 «ГПП-4»
	Яч.3
	Наконечники отходящей КЛ-6кВ в Яч.3

	70
	ПС-3 «ГПП-4»
	Яч.17
	Наконечники отходящей КЛ-6кВ в Яч.17

	71
	ПС-3 «ГПП-4»
	Яч.18
	Наконечники отходящей КЛ-6кВ в Яч.18

	72
	ПС 35/6 «Сосна» №6
	Яч. 15
	Наконечники отходящей КЛ-6кВ в Яч.15

	73
	ПС 35/6 «Сосна» №6
	Яч. 47
	Наконечники отходящей КЛ-6кВ в Яч.47

	74
	ПС 35/6 «Сосна» №6
	Яч. 66
	Наконечники отходящей КЛ-6кВ в Яч.66

	75
	ПС 35/6 «Сосна» №6
	Яч. 69
	Наконечники отходящей КЛ-6кВ в Яч.69

	76
	ПС 220/110/35 кВ «Бийская»
	РЩ-1 0,4 кВ
	Болтовые соединения трансформаторов тока РЩ-1 с отходящей в сторону жилого дома КЛ 0,4 кВ

	77
	ПС 35/10 «Оборонэнерго» №51/1
	Яч.3
	 На наконечниках отходящего кабеля

	78
	ПС 35/6 ГПП-7 «Техобслуживание»
	Яч.14 Л-7-14 КТП-551 Ф-2 РУ-0,4 кВ
	Контактное соединение на отходящих контактах рубильника в РУ-0,4 кВ Ф-2

	79
	ПС 35/6 ГПП-7 «Техобслуживание»
	Яч.18 Л-7-18 КТП-551 Ф-13 РУ-0,4 кВ
	Контактное соединение на отходящих контактах рубильника в РУ-0,4 кВ Ф-13

	80
	ПС 35/6 ГПП-7 «Техобслуживание»
	Яч.14 Л-7-14 КТП-551 Ф-4 РУ-0,4 кВ
	Контактное соединение на отходящих контактах рубильника в РУ-0,4 кВ Ф-4

	81
	ПС 35/6 ГПП-7 «Техобслуживание»
	Яч.18 Л-7-18 КТП-551 Ф-15 РУ-0,4 кВ
	Контактное соединение на отходящих контактах рубильника в РУ-0,4 кВ Ф-15

	82
	ПС 35/6 ГПП-7 «Техобслуживание»
	Яч.14 Л-7-14 КТП-551 Ф-3 РУ-0,4 кВ
	Контактное соединение на отходящих контактах рубильника в РУ-0,4 кВ Ф-3

	83
	ПС 35/6 ГПП-7 «Техобслуживание»
	Яч.18 Л-7-18 КТП-551 Ф-16 РУ-0,4 кВ
	Контактное соединение на отходящих контактах рубильника в РУ-0,4 кВ Ф-16

	84
	ПС 35/6 ГПП-7 «Техобслуживание»
	Яч.14 Л-7-14 КТП-551 Ф-7 РУ-0,4 кВ
	Контактное соединение на отходящих контактах рубильника в РУ-0,4 кВ Ф-7

	85
	ПС 35/6 ГПП-7 «Техобслуживание»
	Яч.18 Л-7-18 КТП-551 Ф-11 РУ-0,4 кВ
	Контактное соединение на отходящих контактах рубильника в РУ-0,4 кВ Ф-11

	Зональный район, Алтайский край

	86
	ПС110/35/10 «Соколовская» №61
	ВЛ №61-4 10 кВ оп.470/58
	ВЛ №61-4 кВ, на контактных соединениях отходящих проводов линейного разъединителя опоры №1 ВЛ-10 кВ 

	Целинный район, Алтайского края, с. Бочкари

	87
	ПС 110/35/10 «Воеводская» №49
	ВЛ-35кВ ВО-322, опора №141
	Зажимы на изоляторах от опоры №141

	88
	ПС 110/35/10 «Воеводская» №49
	Яч. 5 ВЛ-10кВ Л-49-5 опора №288
	Зажимы на изоляторах от опоры 

	89
	ПС 110/35/10 «Воеводская» №49
	Яч.5 ВЛ-10кВ Л-49-5 опора №500/281
	Зажимы на изоляторах от опоры 

	г. Яровое

	90
	РТП-110/6 кВ
	ГРУ-6кВ РТП-110/6 секция 1а Яч.21
	На наконечниках кабельной линии 6кВ

	91
	РТП-110/6 кВ
	ГРУ-6кВ РТП-110/6 секция 1а Яч.23
	На наконечниках кабельной линии 6кВ

	92
	РТП-110/6 кВ
	ГРУ-6кВ РТП-110/6 секция 1а Яч.27
	На наконечниках кабельной линии 6кВ

	93
	РТП-110/6 кВ
	ГРУ-6кВ РТП-110/6 секция 1а Яч.29
	На наконечниках кабельной линии 6кВ

	94
	РТП-110/6 кВ
	ГРУ-6кВ РТП-110/6 секция 1б Яч.37
	На наконечниках кабельной линии 6кВ

	95
	РТП-110/6 кВ
	ГРУ-6кВ РТП-110/6 секция 1б Яч.41
	На наконечниках кабельной линии 6кВ

	96
	РТП-110/6 кВ
	ГРУ-6кВ РТП-110/6 секция 1б Яч.43
	На наконечниках кабельной линии 6кВ

	97
	РТП-110/6 кВ
	ГРУ-6кВ РТП-110/6 секция 1б Яч.49
	На наконечниках кабельной линии 6кВ

	98
	РТП-110/6 кВ
	ГРУ-6кВ РТП-110/6 секция 1б Яч.51
	На наконечниках кабельной линии 6кВ

	99
	РТП-110/6 кВ
	ГРУ-6кВ РТП-110/6 секция 2а Яч.24
	На наконечниках кабельной линии 6кВ

	100
	РТП-110/6 кВ
	ГРУ-6кВ РТП-110/6 секция 2а Яч.26
	На наконечниках кабельной линии 6кВ

	101
	РТП-110/6 кВ
	ГРУ-6кВ РТП-110/6 секция 2а Яч.32
	На наконечниках кабельной линии 6кВ

	102
	РТП-110/6 кВ
	ГРУ-6кВ РТП-110/6 секция 2а Яч.50
	На наконечниках кабельной линии 6кВ

	103
	РТП-110/6 кВ
	ГРУ-6кВ РТП-110/6 секция 2а Яч.52
	На наконечниках кабельной линии 6кВ

	104
	РТП-110/6 кВ
	ГРУ-6кВ РТП-110/6 секция 2б Яч.40
	На наконечниках кабельной линии 6кВ

	105
	РТП-110/6 кВ
	ГРУ-6кВ РТП-110/6 секция 2б Яч.42
	На наконечниках кабельной линии 6кВ

	106
	РТП-110/6 кВ
	ГРУ-6кВ РТП-110/6 секция 2б Яч.46
	На наконечниках кабельной линии 6кВ

	107
	РТП-110/6 кВ
	ГРУ-6кВ РТП-110/6 секция 2б Яч.48
	На наконечниках кабельной линии 6кВ

	108
	ТЭЦ-1
	ТЭЦ-1 ГРУ6кВ секция шин 1 очереди Яч.5
	На наконечниках кабельной линии 6кВ

	109
	ТЭЦ-1
	ТЭЦ-1 ГРУ6кВ секция шин 1 очереди Яч.13
	На наконечниках кабельной линии 6кВ

	110
	ТЭЦ-1
	ТЭЦ-1 ГРУ6кВ секция шин 1 очереди Яч.3
	На наконечниках кабельной линии 6кВ

	111
	ТЭЦ-1
	ТЭЦ-1 ГРУ6кВ секция шин 2 очереди Яч.2
	На наконечниках кабельной линии 6кВ

	112
	ТЭЦ-1
	ТЭЦ-1 ГРУ6кВ секция шин 2 очереди Яч.8
	На наконечниках кабельной линии 6кВ

	113
	ТЭЦ-1
	ТЭЦ-1 ГРУ6кВ секция шин 2 очереди Яч.26
	На наконечниках кабельной линии 6кВ
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